
FO 12G MM 50/125 OM3, LSOH 

Szafa serwerowa CobiNet 19", 800x1000x2057, 42U. 

Zasilacz UPS
3kVA

Zasilacz UPS
3kVA

GPD (U26 Pom.techniczne/Serwerownia - Piwnica)

1K
27xU/UTP kat.6+

2K
12xgniazdo 2xRJ45 kat.6

1xU/UTP kat.6+ do centrali telefonicznej

3xgniazdo 1xRJ45 kat.6

1K
23xU/UTP kat.6+

2K
10xgniazdo 2xRJ45 kat.6

3xgniazdo 1xRJ45 kat.6

PI
W

N
IC

A
PA

R
TE

R

8xU/UTP kat.6+
2K
4xgniazdo 2xRJ45 kat.6

PÓ
ŁP

IĘ
TR

O

1K
6xU/UTP kat.6+

2K
2xgniazdo 2xRJ45 kat.6

2xgniazdo 1xRJ45 kat.6

PI
ĘT

R
O

40xU/UTP kat.6+
2K
20xgniazdo 2xRJ45 kat.6

PO
D

D
AS

ZE

1K
18xU/UTP kat.6+

2K
7xgniazdo 2xRJ45 kat.6

4xgniazdo 1xRJ45 kat.6

1K
14xU/UTP kat.6+

2K
6xgniazdo 2xRJ45 kat.6

2xgniazdo 1xRJ45 kat.6

PI
W

N
IC

A
PA

R
TE

R

1K
10xU/UTP kat.6+

2K
3xgniazdo 2xRJ45 kat.6

4xgniazdo 1xRJ45 kat.6

PI
ĘT

R
O

34xU/UTP kat.6+
2K
17xgniazdo 2xRJ45 kat.6

PO
D

D
AS

ZE

Szafa wisząca CobiNet 19", 800x600, 21U. 
LPD (U07 Pom.techniczne - Piwnica)

SCHEMAT BLOKOWY 
 SIEĆ STRUKTURALNA

NP17NISKOPRĄDOWAP.WYK.

11.2016

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA 
DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW 
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, 
W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU 
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 
00-240 WARSZAWA


