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Zasilanie centrali SSP obw. 4/TPOŻ
Zasilanie centralki zamknięć drzwiowych obw. 14/T11
Zasilanie stacji roboczej CCTV obw. 15/T11
Zasilanie klapy obw. 4/TPOŻ
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Zasilanie sysytemu przyzywowego dla
 niepełnosprawnych wg. załącznika do projektu

- centrala SSP
- zasilacz 24VDC
- centralka zamknięć drzwiowych
- stacja robocza CCTV

kontroler KD

kontroler KD

RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIA

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA

Ledenda opraw oświetleniowych wg
odrębnego wykazu w części opisowej PW.


