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MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA 
DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW 
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, 
W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU 
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 
00-240 WARSZAWA

SYSTEM SSP:

centrala systemu SSP

centrala zamknięć dzwiowych

centrala oddymiania

czujka optyczna

czujka optyczna liniowa

czujka ciepła

ręczny ostrzegacz pożaru

moduł kontrolno-sterujący

sygnalizator optyczny

sygnalizator głosowy

zasilacz 24V

samozamykacz z funkcją zwalniania drzwi

przycisk zwalniający

przycisk oddymiania

siłownik 24V
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