
Uwagi do rysunków:
1) Rozdzielnica oraz osprzęt produkcji firmy HAGER lub równoważnej
2) Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłaczników
instalacyjnych i wkładek      bezpiecznikowych - szybkie wyłączenie zasilania
zgodnie PN.
3) Instalacja przystosowana do pracy w układzie TN-S.
4) Uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych
o czułości 30mA w obwodach gniazd wtykowych.
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TG
IP40, I klasa izolacji, gł. 400 mm

SCHEMAT IDEOWY
TABLICA GŁÓWNA TG

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62,
00-240 WARSZAWA


