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w kanale podposadzkowym
FO 12G MM 50/125 OM3, LSOH 

w kanale podłogowym
8xU/UTPkat.6+

w kanale podłogowym
4xU/UTPkat.6+
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FO 12G MM 50/125 OM3, LSOH 
27xU/UTPkat.6+
1xU/UTPkat.6 żel

1xU/UTPkat.6+
1xU/UTPkat.6 żel

4xU/UTPkat.6+
1xU/UTPkat.6 żel
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FO 12G MM 50/125 OM3, LSOH 
19xU/UTPkat.6+
2xU/UTPkat.6 żel

KK02P

KK03P

KK01P

KK04P

KK05P

KK06P

58xU/UTPkat.6+ (LAN)
27xU/UTPkat.6+ (CCTV)77xU/UTPkat.6+ (LAN)

33xU/UTPkat.6+ (CCTV)

76xU/UTPkat.6+ (LAN)
30xU/UTPkat.6+ (CCTV)
3xU/UTPkat.6 żel (CCTV)

104xU/UTPkat.6+ (LAN)
36xU/UTPkat.6+ (CCTV)
2xU/UTPkat.6 żel (CCTV)

1xU/UTPkat.6+
do istniejącej 
centrali telefonicznej

RZUT PIWNIC 
 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

SIEĆ STRUKTURALNA

NP181 : 100

NISKOPRĄDOWAP.WYK.

11.2016

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA 
DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW 
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, 
W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU 
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 
00-240 WARSZAWA

SYSTEM CCTV:

kamera IP, obudowa bullet

kamera IP, obudowa kopułkowa

kamera IP, multisensoryczna

SIEĆ STRUKTURALNA:

gniazdo 2xRJ45, kat.6

gniazdo 1xRJ45, kat.6 (do WiFi)

gniazdo 1xRJ45, kat.6 (do kamer IP)

WiFi


