
Uwaga:

Średnice nieoznaczone wykonać jako 15x1,2

Wszystkie piony prowadzić w ścianach
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RZUT PIWNIC

 - INSTALACJA CO

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU
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