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Wejście do Serwerowni U26
(piwnica)

Wejście z Klatki Schodowej U25
do Korytarza U27

(piwnica)

Wejście do Zaplecza Sali U19
(piwnica)

Wejście do Magazynu U23
(piwnica)
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Wejście z Klatki Schodowej 105 
do Komunikacji 106

(półpiętro)

Wejście do 
Pokoju Biurowego G22

(parter)

Kontroler zlokalizowany 
w pom. Serwerowni U26

w piwnicy

Kontroler zlokalizowany 
w Pokoju Biurowym G22

na parterze
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APC-AMC-13,8V/3A/2x7AH/JX

z kontrolerem AMC Bosch
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Wejście do 
Pom. Technicznego U07

(piwnica)

Wejście do 
Pom. Biurowego/Informatyk G02

(parter)

Kontroler zlokalizowany 
w Pom. Biurowym/Informatyk G02

na parterze
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Wejście z klatki 201
do Sali Ekspozycyjnej 203

(piwnica)
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z kontrolerem AMC Bosch
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Wejście do 
Księgowości 309C

(poddasze)

Wejście z Klatki Schodowej 318
do Korytarza 317

(poddasze)

Kontroler zlokalizowany 
 Księgowości 309C

(poddasze)
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Wejście z Klatki Schodowej 301
do Korytarza 302

(poddasze)
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SCHEMAT BLOKOWY 
 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
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MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA 
DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW 
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, 
W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU 
PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 
00-240 WARSZAWA

SYSTEM KD:

kontroler systemu

czytnik kart zbliżeniowych

zwora elektromagnetyczna

przycisk wyjścia

przycisk ewakuacyjny

czujka magnetyczna

dyspenser kluczy

panel wywoławczy wideodomofonu

odbiornik wideodomofonu
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